PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS QUE REGIRAN E
PROCEDIMIENTO ABIERTO SUJETO A REGULACIO
ARMONIZADA PARA LA ADJUDICACION DEL SUMINISTRO
INSTALACION DE LUMINARIAS LED PARA LA RENOVACIO
DEL ALUMBRADO PUBLICO Y MEJORA DE LA EFICIENCI
ENERGETICA EN EL AYUNTAMIENTO DE ALMAGRO.

D. JUAN RAMON GALAN ARCOS, SECRETARIO DEL
AYUNTAMIENTO DE ALMAGRO, CERTIFICO:

Que el presente pliego resulté aprobado por la Junta de Gobierno Local en
sesion de 4 de Agosto de 2016.

Para su constancia lo firmo en Almagro, a 4 de Agosto de 2016. V° B° El
Alcalde.







EXCELENTISIMO AYUNTAMIENTO DE ALMAGRO
( CIUDAD REAL )

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS QUE REGIRAN EL
PROCEDIMIENTO ABIERTO SUJETO A REGULACION
ARMONIZADA PARA LA ADJUDICACION DEL SUMINISTRO E
INSTALACION DE LUMINARIAS LED PARA LA RENOVACION
DEL ALUMBRADO PUBLICO Y MEJORA DE LA EFICIENCIA
ENERGETICA EN EL AYUNTAMIENTO DE ALMAGRO.

UNO.- OBJETO DEL CONTRATO.

1.1 - La entrada en vigor del Real Decreto 1890/2008, de
14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Eficiencia Energética en Instalaciones de Alumbrado Publico
Exterior y sus Instrucciones Técnicas Complementarias EA-01 a
EA-07, requiere proyectar todas las nuevas instalaciones y sus
renovaciones de importancia bajo los criterios de la eficiencia

energética, ahorro y reduccion de consumos, y también obliga a

diseflar las instalaciones para reducir la contaminacién luminica,
el deslumbramiento y calificar las instalaciones, ademas de
incorporar sistemas de regulacion y control en los encendidos vy

apagados.

exterior de Almagro es de Vapor de Mercurio y que han dejad
de comercializarse, el Ayuntamiento se ve obligado a introduci
nuevas soluciones de alumbrado.

El presente pliego tiene por objeto definir el alcance vy
condiciones de contratacién, procesos, normativa y sistemas
técnicos y las caracteristicas necesarias para la sustitucion de las
lamparas de vapor de mercurio objeto de la licitacion por otras
con tecnologia led.

La actuacion objeto del contrato comprende 1.375 lamparas
de Vapor de Mercurio alojadas en faroles Villa, en soporte de
pared y en columna.
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DOS.- REGLAMENTACION APLICABLE.

2.1 - Todos los productos incluidos en este ambito estdn
sometidos obligatoriamente al marcado CE, que indica que todo
elemento o componente que exhibe dicho marcado cumple con la
siguiente legislacidén y cualquier otra asociada que en cada momento
sea de aplicacion.

La modificacion de una luminaria ya instalada y equipada con
lampara de descarga o de otra tecnologia, adaptandola a diferentes
soluciones con fuentes de luz tipo LED (ya sea mediante “lamparas
de reemplazo”, “sustitucion del sistema Ooptico” o “sistema LED
Retrofit”) implica operaciones técnicas, mecanicas y/o eléctricas (por
ejemplo, desconectar o puentear el equipo existente), que
comprometen la seguridad y caracteristicas de la luminaria original
y pueden originar diferentes problemas en el ambito de seguridad,
funcionamiento, compatibilidad electromagnética, marcado legal,
consideraciones medioambientales, distribucion fotométrica,
caracteristicas de disipacion térmica, flujo, eficiencia de la luminaria,
consumo, vida util y garantia.

En estos casos, el producto resultante de las maodificaciones
anteriormente mencionadas se convierte en una nueva luminaria; por
tanto, quien efectla dichas modificaciones pasa a convertirse en
fabricante de la misma, siéndole aplicable la totalidad de la
Legislacion y Normativa , asi como la responsabilidad sobre el
producto, sobre su correcto funcionamiento, sobre la seguridad
eléctrica y mecanica tanto del producto como de la instalacién
eléctrica asociada.

En cualquier caso esta transformacion debera cumplir las
prescripciones incluidas en los diferentes apartados de este
documento.

En la actualidad, las luminarias de alumbrado exterior, y en
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concreto aquellas que incorporan tecnologia LED, estan sometidas a
la siguiente Legislacion:

- Directiva de Baja Tension 2006/95/CEE. Relativa a la
aproximacion de las Legislaciones de los estados miembros sobre
el material eléctrico destinado a utilizarse con determinados limites
de tension.

- Directiva de Compatibilidad Electromagnética 2004/108/CEE.
Relativa a la aproximacion de las Legislaciones de los estados
miembros en materia de compatibilidad electromagnética y por la que
se deroga la directiva 89/336/CE.

- Directiva ROHS 2011/65/UE. Relativa a las restricciones a la
utilizacion de determinadas sustancias peligrosas en aparatos
eléctricos y electrénicos.

- Directiva de Ecodisefio 2009/125/CE. Por la que se instaura
un marco para el establecimiento de requisitos de disefio ecoldgico
aplicables a los productos relacionados con la energia.

- Reglamento N© 1194/2012 de la por el que se aplica la
Directiva de Ecodiseiio- 2009/125/CE a las lamparas direccionales,
ldamparas LED y sus equipos.

- Real Decreto 154/1995, por el que se modifica el Real ,
Decreto 7/1988, de 8 de enero, sobre exigencias de seguridad del
material eléctrico destinado a ser utilizado en determinados Iimite
de tension y su Guia de Interpretacién.

- Real Decreto 1890/2008, que aprueba el Reglamento de
eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus
instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07 y su Guia de
Interpretacion.

- Real Decreto 842/2002 por el que se aprueba el
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensidon y sus instrucciones
Técnicas Complementarias ITC-BT-01 a ITC-BT- 51.
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- Reglamento CE n© 245/2009, de la Comisién de 18 de marzo
por el que se aplica la Directiva 2005/32/CE del Parlamento Europeo
relativo a los requisitos de disefio ecolégico, para lamparas, balastos
y luminarias.

- Reglamento 874/2012 DE LA COMISION de 12 de julio de
2012 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del
Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo al etiquetado
energético de las lamparas eléctricas y las luminarias.

- CIE 206:2014. The effect of spectral power distribution on
lighting for urban and pedestrian areas.

- Reglamento 874/2012 DE LA COMISION de 12 de julio de
2012 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del
Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo al etiquetado

energético de las lamparas eléctricas y las luminarias.

TRES.- NORMATIVA APLICABLE.

3.1. - Requisitos de Seguridad:

- UNE EN 60598-1 Luminarias. Requisitos generales vy
ensayos.

- UNE EN 60598-2-3 Luminarias. Requisitos particulares.
Luminarias de alumbrado publico.

- UNE EN 60598-2-5 Luminarias. Requisitos particulares.
Proyectores.

- UNE EN 62471:2009 Seguridad fotobiolégica de lamparas
y aparatos que utilizan l[dmparas.

- UNE EN 62504:2015 Iluminacion general. Productos de
diodos electroluminiscentes (LED) y equipos relacionados. Términos

y definiciones.
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3.2.- Compatibilidad Electromagnética:

- UNE-EN  61000-3-2. Compatibilidad electromagnética
(CEM). Parte 3-2: Limites. Limites para las emisiones de corriente
armonica (equipos con corriente de entrada 16A por fase).

- UNE-EN 61000-3-3. Compatibilidad electromagnética (CEM).
Parte 3: Limites.

Seccibn 3: Limitacion de las variaciones de tension,
fluctuaciones de tension vy flicker en las redes publicas de
suministro de baja tension para equipos con corriente de entrada

16A por fase y no sujetos a una conexion condicional.

UNE-EN 61547. Equipos para alumbrado de uso general.
Requisitos de inmunidad CEM.

UNE-EN 55015. Limites y métodos de medida de Ilas
caracteristicas relativas a la perturbacién radioeléctrica de los

equipos de iluminacién vy similares.

3.3.- Componentes de las luminarias:

UNE-EN 62031. Modulos LED para alumbrado general.
Requisitos de seguridad.

UNE-EN 61347-2-13. Dispositivos de control de lamparéd
Parte 2-13: Requisitos particulares para dispositivos de
control  electronicos alimentados con corriente continua o corriente
alterna para moédulos LED.

UNE-EN  62384. Dispositivos de control electrénicos
alimentados en corriente continua o corriente alterna para
modulos LED. Requisitos de funcionamiento.

- IEC 62717:2014. Mobdulos LED para iluminacion

general. Requisitos de funcionamiento.
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- IEC 62722-1:2014. Caracteristicas de funcionamiento de
luminarias. Parte 1: Requisitos generales.

- IEC 62722-2-1:2014. Caracteristicas de funcionamiento de
luminarias. Parte 2: Requisitos particulares para luminarias LED.

- Ambas normas, 62722-1 y 62722-2-1, son de gran
importancia porque exigen la clasificacion de las luminarias en
funcién de IRC, la dispersién de color, el mantenimiento del flujo y su

eficacia en Im/W.

3.4. - Mediciones y Ensayos:

- UNE-EN 13032-1:2006. Luz vy alumbrado. Medicién vy
presentaciéon de datos fotométricos de lamparas y luminarias. Parte
1: Medicion y formato de fichero.

- prEN 13032-4. Luz y alumbrado. Medicion y presentacion de
datos fotométricos.

- Parte 4: Lamparas LED, médulos y luminarias LED.

- CIE S025/E:2015. Método de ensayo para lamparas LED,
luminarias y modulos LED.

- CIE 127-2007 Medicién de los LED.

CUATRO.- ACATAMIENTO Y OBLIGACIONES.

4.1. - Por el mero hecho de participar en la licitacion, las
empresas ponen de manifiesto su entero conocimiento del
presente pliego y demas documentacién que afecta al
procedimiento y el total acatamiento del mismo.

4.2. - La empresa adjudicataria se compromete al estricto
cumplimiento de las obligaciones del presente pliego, aceptando los
niveles de calidad del mismo que en él se indican como el resto de
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las prescripciones, como minimo a superar en el trabajo a realizar.

4.3. - La empresa adjudicataria dispondra de un seguro de
responsabilidad civil para cubrir cualquier perjuicio que ocasione en
las luminarias.

4.4. - La empresa adjudicataria realizarad el desmontaje de los
elementos existente, y tal fin se le requerira la colocacion de un
contenedor para el tratamiento de la gestion de residuos.

4.5. - La empresa adjudicataria elaboraréa un plan de
seguridad y salud, siendo responsable de la correcta ejecucion de
las medidas preventivas fijadas en dicho plan asi como del
cumplimiento de la normativa de seguridad y salud vigente.

4.6. - La empresa adjudicataria designara un responsable de
interlocucion directa entre dicha empresa y el Ayuntamiento de
Almagro. Dicho responsable tendra la capacitacién adecuada y una

vez aceptado por el Ayuntamiento debera permanecer al frente de

la actuacion.

4,7. - La empresa adjudicataria pondrd a disposicion los
medios necesarios para la realizacion de los trabajos.

4.8. - Asumird la responsabilidad del buen fin del montaje,
siendo el Unico responsable tanto frente al Ayuntamiento como
frente a terceros de los dafios que pudieran ocasionarse durante la

ejecucion de los trabajos.

CINCO.- DETALLE DE LAS INSTALACIONES.

5.1. - En la determinacion de los precios se ha tenido en
cuenta los gastos hasta la puesta en funcionamiento de las
instalaciones.

5.2. - En el municipio de Almagro existen diferentes tipologias

de luminarias artisticas tipo Villa de caracter artesanal, este hecho
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supone que las dimensiones de los marcos de adaptacién de los
Retrofit seran de mas de 6 tipos de medidas diferentes.

5.3. - Debido a que para los trabajos de montaje vy
desmontaje es necesario manipular el farol y que algunos faroles
pueden no estar en buen estado, el licitador podra incluir en su
propuesta el numero de luminarias a reponer de las mismas
caracteristicas en el Lote 6.

5.4. - Se proporciona en el Anexo I, un listado de los centros
de mando objeto del presente contrato donde se pueden observar
las luminarias afectadas por cada uno de ellos y que son objeto de
del presente contrato.

5.5 . - Seran objeto de valoracion el incremento de material a
suministrar e instalar segun lotes descritos en el Anhexo II.

5.6. - Se proporcionan casos de estudio en el Anexo III, para
que los licitadores realicen los estudios luminotécnicos al objeto de

ser valorados.

SEIS. DOCUMENTACION GENERAL A APORTAR.

6.1. - Las empresas licitadoras deberan presentar la
siguiente documentacién en el Sobre 3 junto con el modelo de
proposiciéon econdémica y la propuesta de incremento de material
a suministrar e instalar.

- Datos de la empresa licitadora y del fabricante conforme
al Anexo IV.

- Datos técnicos bloque 6ptico conforme al Anexo V.

- Datos técnicos del driver conforme al Anexo VI.

- Certificados emitidos por entidad acreditada en el Anexo
VII.
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SIETE.- CARACTERISTICAS MINIMAS EXIGIDAS.

7.1. - El producto a aportar por la empresa incluira las
caracteristicas  técnicas suficientes para garantizar la
correspondencia entre los valores solicitados y la instalacion

ejecutada.

7.2. - Con el fin de exigir unos datos, parametros y
caracteristicas minimas de los elementos a suministrar y para
poder valorar las mejoras de dichos elementos se aportan los

siguientes datos:

- Con el fin de garantizar la hermeticidad se requerira como

minimo IP 65 en bloque éptico y Driver.

- Con el fin de garantizar la resistencia contra impactos se

requerird como minimo IK07 en Bloque &ptico.
- Eficacia minima de 85 ImW.
- Vida util de la luminaria para L-80 F-10 mayor de 50.000h.
- La temperatura de color sera de 4.000K+100K.
- El indice de Reproduccién Cromatica sera minimo de 70.

- Rango de Temperaturas de Bloque y Driver de -10 A +359°

simétricas y asimétricas.
- Protecciéon contra picos de voltaje, y sobretensiones.
- Marcos de adaptacion, seran de aluminio con pintura en

poliéster electrostatico de aplicaciéon en polvo negra ¢ similar de

diferentes tamanos.
- Regulacion del Driver de al menos 2 niveles.
- Clasificaciéon eléctrica del Driver Clase I, Clase II.

- Los niveles de iluminacién resultantes de los estudios de
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los diferentes escenarios seran como minimo los que marca la

descripcion con la potencia maxima propuesta en al Anexo III.

7.3. - Los requisitos anteriormente descritos serdan de
aplicacion minima siendo excluida cualquier oferta que incumpla

alguno de éstos.

7.4. - Seran objeto de valoracion las mejoras aportadas en
los criterios con caracteristicas minimas y otras adicionales

propuestas por el licitador.

OCHO.- MEMORIA TECNICA.

8.1. - Con el objeto de valorar la propuesta técnica de cada
licitador, es requisito obligado la presentacidon de una memoria
técnica que contenga la siguiente documentacion:

e Estudio luminotécnico y memoria descriptiva,

explicativa y justificativa del proyecto. Max 150 pag.

NUEVE.- CRITERIOS DE ADJUDICACION Y
PONDERACION.

9.1 - El contrato se adjudicara por el 6érgano de
contratacion, tomando base los criterios de adjudicacion
siguientes:

Criterios objetivos de 0 a 86 puntos:

e Aumento de material a suministrar e instalar por
lotes, 26 puntos. Se daran 0,2 puntos por cada
luminaria extra a suministrar e instalar. Los

aumentos deberan ofertarse por lotes completos.
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LOTE TIPOLOGIA LUMINARIAS CANTIDAD
LOTE 1 LUMINARIAS CM18 24
LOTE 2 LUMINARIAS STOCK SEGURIDAD 4
LOTE 3 LUMINARIAS CM 27 43
LOTE 4 LUMINARIAS CM 19 45
LOTE 5 LUMINARIAS CM 20 4
LOTE 6 FAROL VILLA PARED MOD CLASICO |10

e Mejora de las caracteristicas minimas exigidas en los

bloques 6pticos. Se valorara hasta un maximo de 30

puntos. Se daran 5 puntos a la oferta que tenga el

mejor criterio que se esté evaluando segln tabla:

Grado de Proteccion IP, (Minimo IP=65)

IP 65 IP 66

IP=267

1 PUNTO 3 PUNTOS

5 PUNTOS

Grado de Proteccion IK (Minimo IK=07)

IK 07 IK 08

IK=09

1 PUNTO 3 PUNTOS

5 PUNTOS

Eficacia del conjunto.

Resto Ofertas, Minimo
aceptable =85 Im/W

Mayor Eficacia

Sistema

EFICACIA=85. 0 PUNTOS
RESTO PROPORCIONAL

5 PUNTOS
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GRI:
Resto Ofertas, Minimo
Mayor CRI
aceptable =70
CRI=70. 0 PUNTOS
5 PUNTOS

RESTO PROPORCIONAL

Protector sobretensiones,(Minimo PS=3Kv)

PS= 3Kv 3<PS<10 PS>10 kV
1 PUNTO 3 PUNTOS 5 PUNTOS
Elementos protectores de electricidad

frente a manipulacién exterior.

NO

SI

0 PUNTOS

5 PUNTOS

e Mejora de las caracteristicas minimas exigidas en los

Driver. Se valorara hasta un maximo de 30 puntos.

Se daran 6 puntos a la oferta que tenga el mejor

criterio que se esté evaluando segun tabla:

Grado de Protecciéon IP, (Minimo IP=65)

IP 65

IP 66

IP=67

1 PUNTO

3 PUNTOS

6 PUNTOS

Regulacion por niveles (Minimo n=2).

n=2

2< n <5

neh

1 PUNTO

3 PUNTOS

6 PUNTOS
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ii. DALL.

NO SI
0 PUNTOS 6 PUNTOS

iv. Regulacién 1-10v.
NO SI
0 PUNTOS 6 PUNTOS

V. Clasificacion Electrica.

Clasely
Clase 1 Clase I/11
Clase 11
1 PUNTO 3 PUNTOS 6 PUNTOS
Criterios dependientes de un juicio de valor 0 a 14 13
puntos.
3 Proyecto luminotécnico y memoria descriptiva,

explicativa y justificativa del proyecto. Unicamente

obtendrdn puntuacion en este apartado cuatro
ofertas hasta un mdximo de 14 puntos segun la

siguiente relacion:

12 Mejor oferta 14 puntos.
22 Mejor oferta 8 puntos.
32 Mejor oferta 4 puntos.

4a Mejor oferta 2 puntos.

9.2. - La valoracion de las ofertas se realizara de acuerdo

con el siguiente procedimiento:

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS QUE REGIRAN EL PROCEDIMIENTO ABIERTO SUJETO A
REGULACION ARMONIZADA PARA LA ADJUDICACION DEL SUMINISTRO E INSTALACION DE
LUMINARIAS LED PARA LA RENOVACION DEL ALUMBRADO PUBLICO Y MEJORA DE LA EFICIENCIA
ENERGETICA EN EL AYUNTAMIENTO DE ALMAGRO.



EXCELENTISIMO AYUNTAMIENTO DE ALMAGRO
( CIUDAD REAL )

- Todas las ofertas seran clasificadas por orden de mejor a
peor respectos de cada uno de los criterios.

- Obtenida la puntuacion de todas las ofertas respecto de
cada uno de los criterios se sumara la puntuacion total
de cada una de ellas, resultando seleccionada la que
obtenga mayor puntuacién. En caso de empate la
adjudicacién recaera en la oferta que en su conjunto se
consideré mas beneficiosa para el interés publico teniendo
en cuenta la mayor calidad y la ponderacién de su

incidencia en la valoracién de las ofertas empatadas.

DIEZ.- GARANTIA TOTAL Y PLAZO EJECUCION.

10.1. - Se entiende por garantia total la que comprende la
reparacion o reposicion, en su caso, de los componentes y las
piezas que pudieran resultar defectuosas por cualgquier motivo
durante el plazo de vigencia de la garantia, que sera de diez (10)

anos.

ONCE. INCREMENTO DE MATERIAL A SUMINISTRAR.

11.1. - El licitador que oferte mayor nimero de luminarias,
ademas de las contempladas como obligatorias en el Anexo I,
debera firmar el documento anexo en el Pliego de Clausulas
Administrativas asumiendo de esta manera el compromiso del
mismo de suministrarlas e instalarlas, siendo dichas luminarias de
idénticas caracteristicas, tipologias y calidades que las ofertadas
para las obligatorias.

11.2. - Esta oferta podra llegar, como mdaximo hasta

contemplar todas los incrementos contemplados en el Anexo II.
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11.3. - La relacion se presentara en el Sobre 3, junto con la
oferta economica.

11.4. - Si el licitador no ofertase el 100% de las unidades
de cada uno de los lotes propuestos, no obtendra valoracion en
dicho lote.

11.5. - Los licitadores presentaran sus incrementos de
material en el orden desde el Lote 1 al Lote 3, no teniendo en

valoracién aquellas propuestas que no se ajusten a este criterio.

DOCE. PRESUPUESTO DE LA LICITACION

12.1. - El presupuesto base de licitacién, sin incluir el 1.V.A.
se fija en dos cientos cuarenta y dos mil trescientos treinta
y tres euros y ochenta y ocho céntimos de euro
(242.333,88 euros)

Al presupuesto base de licitaciéon se le afiadira la cantidad
cincuenta mil seiscientos ochenta euros y doce céntimo
de euro (50.680,12 euros) correspondiente al I.V.A. (21%),
lo que supone un presupuesto total de doscientos noventa y
tres mil doscientos veinticuatro euros (293.224°00 euros).

12.2. - A todos los efectos, se entendera que las ofertas
presentadas por los licitadores comprenden, no solo el precio del
contrato, sino también la totalidad de gastos que al el
adjudicatario le pueda producir la realizaciéon del presente
contrato. Igualmente se encuentran incluidos los gastos de
entrega y transporte de los bienes a suministrar y los gastos de
instalacion de los referidos bienes, asi como el I.V.A. y demas
tributos que le sean de aplicacion segun las disposiciones vigentes.

12.3. - No se admitiran, y seran rechazadas en el acto de

apertura de plicas las proposiciones que rebasen el tipo o
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aquellas que expresen la oferta en forma distinta a la sefialada en

el apartado anterior.
12.4. - Debido a que el precio no es objeto de valoracion, las
proposicién econdémicas por debajo del precio base la licitacién esta

no recibira valoracién extra por dicho concepto.
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ANEXO I. INSTALACIONES OBLIGATORIAS OBJETO.

CM DENOMINACION LUMINARIAS/CM
CM1 GRAN MAESTRE 88
CM2 MANGALAMAR 85
CM3 FERIA 196
CM4 MENDEZ 100
CM5 EJIDO SAN JUAN 48
CM6 EJIDO ESQ ANCHA 53
CM7 PABLO MOLINA 96
CM8 PARQUE FLORIDA 94
CM13 SAN ILDEFONSO 90
CM14 PLAZA GUERANDE 56
CM18 LOS MOLINOS 51
CM23 ROLDANES 181
CM24 CALLEJON DEL MANZANO 11
CM26 VISTILLAS DE SANTIAGO 7
CM28 CAMINO DE DAIMIEL 30
CM30 MORA 35
CM31 ANTIGUA UNIVERSIDAD 54
CM33 PLAZA MAYOR 44 17
CM35 CP DIEGO ALMAGRO 48
CM36 FRAILES ENCAJERA 8
1.375
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ANEXO II. INCREMENTO DE MATERIAL A SUMINSTRAR
POR LOTES.

LOTE TIPOLOGIA LUMINARIAS CANTIDAD
LOTE 1 LUMINARIAS CM18
LOTE 2 LUMINARIAS STOCK SEGURIDAD
LOTE 3 LUMINARIAS CM 27
LOTE 4 LUMINARIAS CM 19
LOTE 5 LUMINARIAS CM 20
LOTE 6 FAROL VILLA PARED MOD CLASICO
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ANEXO III. ESCENARIO DE ESTUDIO LUMINOTECNICO.

ESCENARIO 1:
Calle con 6m de calzada y aceras de 0,80m.
Disposicion Unilateral.

Interdistancia 20m.

ESCENARIO 2:
Calle con 6m de calzada y aceras de 0,80m.
Disposicion Unilateral.

Interdistancia 25m.

ESCENARIO 3:
Calle con 6m de calzada y aceras de 0,80m.
Disposicion Unilateral.

Interdistancia 29m.

ESCENARIO 4:

Calle con 6m de calzada y aceras de 0,80m.

Disposiciéon Tresbolillo.

Interdistancia 30m.

ESCENARIO 5:
Calle con 6m de calzada y aceras de 0,80m.
Disposicion Tresbolillo.

Interdistancia 40m.
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ESCENARIO 6:
Calle con 7m de calzada y aceras de 0,80m.
Disposicion Unilateral.

Interdistancia 20m.

ESCENARIO 7:
Calle con 7m de calzada y aceras de 0,80m.
Disposicién Unilateral.

Interdistancia 25m.

ESCENARIO 8:
Calle con 6m de calzada y aceras de 0,80m.
Disposiciéon Unilateral.

Interdistancia 30m.

ESCENARIO 9:
Calle con 8m de calzada y aceras de 0,80m.
Disposicion Tresbolillo.

Interdistancia 30m.

ESCENARIO 10:
Calle con 8m de calzada y aceras de 0,80m.
Disposiciéon Tresbolillo.

Interdistancia 40m.

Para los calculos en software de los Escenarios 1 a 10 se
utilizaran los siguientes pardmetros:
- Luminaria adosada a pared a 4 metros de altura.

- Saliente sobre la calzada de la luminaria: 0 metros.
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- Factor de mantenimiento: 0,85.

- Revestimiento de la calzada: R3, q0:0,070.

- Potencia maxima admitida del conjunto 56w.

Las vias estd clasificadas como D3-D4 con lo que el
alumbrado minimo es de S3/5S4, valorando superar los niveles y la
eficiencia de la instalacion.

Se realizaran los estudios luminotécnicos de las siguientes

zonas peatonales, con superficie suficiente para valoracion.

PASEOQ ESTACION:

Ancho 8 metros.

Interdistancia: 30 metros.

Disposicion: Central en el eje del paseo.

Soporte: Columna triple villa transversal al eje del paseo .

Altura fuente de luz: 3,85 metros.

PASEO PLAZA TOROS:

Ancho 12 metros.

Interdistancia: 27,5 metros.
Disposicién: Central en el eje del paseo.

Soporte: Columna triple villa transversal al eje del paseo

Altura fuente de luz: 3,75 metros.

PLAZA MAYOR:

Ancho 28 metros.

Interdistancia: 24 metros.

Disposicion: Dos filas ( 6m - Farol - 16m - Farol - 6m)
Soporte: Columnas triple villa transversal al eje del paseo.

Altura fuente de luz: 3,75 metros.
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ANEXO IV. TABLA DE VERIFICACION DE DOCUMENTOS

DATOS DE LA EMPRESA INSTALADORA

NOMBRE DE LA EMPRESA

ACTIVIDAD SOCIAL

NIF

DIRECCION POSTAL

DIRECCION CORREOQO ELECTRONICO

PAGINA WEB

NO TELEFONO Y FAX

Q| N O U] A W N

PERSONA DE CONTACTO

DATOS DEL FABRICANTE

NOMBRE DE LA EMPRESA

ACTIVIDAD SOCIAL

NIF

DIRECCION POSTAL

DIRECCION CORREO ELECTRONICO

PAGINA WEB

NO© TELEFONO Y FAX

PERSONA DE CONTACTO

O 0 N o) »f h| W N| =

CERTIFICADO ISO 9001

-
o

CERTIFICADO ISO 14001

CERTIFICADO CUMPLIMIENTO
RD208/2005

|
=
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ANEXO V. TABLA DE VERIFICACION TECNICA DE

LUMINARIAS.
DATOS Y DOCUMENTACION TECNICA DEL FABRICANTE
1 MARCA Y MODELO
2 MATERIALES DE FABRICACION
3 FORMA DE INSTALACION
4 ELEMENTOS DE POSIBLE REPOSICION
5 DIMENSIONES Y DESCRIPCIONES FISICAS (mm)
6 FOTOGRAFIAS/CATALOGO
7 POTENCIAS ( Consumo nominal, total y FP)
8 FLUJO LUMINICO TOTAL (Im)
9 FLUJO EMITIDO AL HEMISFERIO SUPERIOR
10 | EFICACIA (Im/W) a 4000K
11 | VIDA UTIL
RANGO DE TEMPERATURA AMBIENTE DE
L2 FUNCIONAMIENTO.
13 | GRADO DE HERMETICIDAD IP
14 | GRADO DE RESITENCIA CONTRA IMPACTOS IK
15 | INDICE DE REPRODUCION CROMATICA
16 | PROTECCION PICOS Y SOBRETENSIONES
17 | MARCADO CE ﬁO
18 | CERTIFICADO GARANTIA DEL FABRICANTE, @’ |
17 |OTROS X
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ANEXO VI. TABLA DE VERIFICACION TECNICA DE
DRIVER.

DATOS Y DOCUMENTACION TECNICA DEL FABRICANTE

MARCA Y MODELO Y DATOS FABRICANTE

TENSIONES Y CORRIENTES DE SALIDA (V,A)

TEMPERATURAS MAXIMAS ASIGNADAS.

CONSUMO TOTAL DEL DRIVER Y FP

GRADO DE HERMITICIDAD

VIDA UTIL ( HORAS)

CLASIFICACION ELECTRICA

TIPO O FUNCIONABILIDAD DE CONTROL:DALI, 1-10...

O 0 N O Ul | W] N| =

MARCADO CE
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ANEXO VII. TABLA DE VERIFICACION DE
CERTIFICADOS.

CERTIFICADOS EMITIDOS POR ENTIDAD ACREDITADA

Marcado CE de luminaria y componentes

Certificado sobre el grado de hermeticidad de bloque

Optico y driver IP

Certificado sobre grado de proteccion IK

Medidas eléctricas de tension, corriente, potencia y

factor de potencia.

Eficacia de la luminaria.

Medida del Indice de Reproduccién Cromatica.

Medida de la temperatura de color.

QO N O U

Certificado de cumplimiento de las normas UNE-EN
60598.1, UNE-EN 60598-2-3.

Certificado de cumplimiento de las normas UNE-EN
62031 y UNE-EN 62471

10

Certificado de cumplimiento de las normas UNE-
EN61347-2-13 y UNE-EN 62384.

11

Certificado de cumplimiento de las normas UNE-EN
55015, UNE-EN 61547, UNE-EN 61000-3
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